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PANSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM
27-400 Ostrowiec Sw., ul. Smolna 3
Tel. 41 247-96-95

Piecze¢ stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKOL KONTROLI Nr SE.la-4260/85/KD/19
Wasniow, 23-10-2019 .

(miejscowosc i data)

przeprowadzonej przez

Katarzyne Dominik- starszego asystenta Sekcji Nadzoru Higieny Srodowiska, up. nr 1191/2019

(imig i nazwisko, komérka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych)

Pracownika (-6w) upowaznionego (-ych) przez )

Parnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Sw. ul. Smolna 3,

27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe;
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) w zwigzku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pdzn. zm.)

. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU
1. Podmiot kontrolowany

Gmina Wasniow

ul. Rynek 24, 27-425 Wasniow

Tel. 41 2646026, fax 142646028

sekretariat@wasniow.pl, woda@wasniow.pl
(petna nazwa/adres/telefonffaks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotyczaca kontrolowanego obiektu
Wodociag Kowalkowice

Prowadzona dziatalno$¢ - Zbiorowe zaopatrzenie w wode Gminy Wasnioéw
(petna nazwa/adres/telefonfaks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej dziatainosci)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan
Gmina Wasniéw
(imig i nazwisko/petna nazwa (inwestor/organ zafozycielskifw przypadku spotki cywilnej wymieni¢ wszystkich wspdinikéw))

Rynek 24, 27-425Wasniow

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spétki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspdinikéw/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD — odpowiednio
NIP 661-21-55-889 , REGON 291010837

5. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof Gajewski — Wéjt Gminy Wasniéw
(imie | nazwisko/stanowisko)

8. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Marek Kotodzinski — Kierownik Referatu Technicznego
(imie i nazwisko/stanowisko/dane upowazniajgcego/data wydania upowaznienia/nr)

7. Inne osoby, w obecnosci ktérych przeprowadzono kontrole*
Milena Kohczak — podinspektor ds. optat za wode

Ireneusza Sikorski — konserwator urzgdzen wodociggowych

(imie i nazwisko/stanowisko/inne)
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Il. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczecia kontroli 23-10-2019 r., godz. 10.20
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : nie dotyczy.
3. Przyczyna odstgpienia od zawiadomienia:
zbiorowe zaopatrzenie w wode to zadanie wtasne Gminy
4. Data i godzina zakonczenia kontroli: 23-10-2019 r., godz. 13.00
Czas kontroli obszaru, w ktérym stwierdzono nieprawidtowosci*: nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
- ocena stanu sanitarno-technicznego urzadzenia wodociggowego- wodocigg Kowalkowice,
- ocena realizacji wewnetrznej kontroli jako$ci wody prowadzonej przez zarzadce
wodociagu.
7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli*
Nie dotyczy
(nazwa wyposazenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano probki do badan laboratoryjnych**
— nr i nazwa protokotu/ow*
Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dzwigku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano® z wynikéw badan i pomiaréw
Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
- decyzja znak RS.11.6341.44.2.2013 z dnia 30.12.2013 r. na pobdr woéd podziemnych
Z ujecia w Kowalkowicach,

- ksigzeczka zdrowia, zaswiadczenie lekarskie z badania do celéw sanitarno-
epidemiologicznych wazne do 18.05.2020 .,

- decyzja znak WA.ZUZ.4.4100.93.3.2018.2019.EMG z 20.09.2019 .,

- karta charakterystyki srodka niebezpiecznego,

- harmonogram poboru préb wody w ramach kontroli wewnetrznej na rok 2019 z dnia
07.12.2018r,,

- rejestr ptukania ozdelaziaczy i odmanganiaczy,

- rejestr ptukania zbiornika wiezowego,

o

12 Wykaz dokumentdw zatgczonych do protokotu kontroli*
Nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypetniono formularze kontroli — nr
Nie dotyczy

.  WYNIKI KONTROLI
1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne
informacje istotne dla ustalen kontroli

Zaopatrzenie w wode okreslone w Rozdziale Il § 11 ust 1 pkt 3 Statutu Gminy Wasniow.
Pozwolenie wodnoprawne na pobér wod podziemnych ze studni nr 1 i nr 2 ujecia
w Kowalkowicach znak RS.11.6341.44.2.2013 aktualne do 31 grudnia 2023 r.
Dla wodociggu Kowalkowice obowigzujgca decyzja stwierdzajgca przydatnosé wody do
spozycia przez ludzi SE.|a-4262/98/JK/19 z dnia 15-10-2019r.

Postepowanie administracyjne nie jest prowadzone.
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2. Informacje istotne dla ustaleri kontroli np. stwierdzenia dotyczgce stanu technicznego
podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kontrola przeprowadzona zgodnie z planem kontroli PPIS w Ostrowcu Swietokrzyskim na
2019 r. w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego urzadzenia wodociagowego stuzacego do
zbiorowego zaopatrzenia w wode przeznaczong do spozycia mieszkarncéw Gminy Wasniéw oraz
w zakresie oceny realizacji kontroli wewnetrznej prowadzonej przez zarzadce wodociggu
Kowalkowice, prowadzonej przez gminng jednostke organizacyjna.

Czynnosci kontrolne rozpoczeto po okazaniu legitymacji stuzbowej nr 6/2018,
upowaznienia nr 7/2019 do wykonywania czynnosci kontrolnych, upowaznienia nr 20/2019 do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego oraz po wreczeniu upowaznienia do
przeprowadzania kontroli 1191/ 2019 z dnia 22-10-2019 r. (odbiér upowaznienia potwierdzony
podpisem osoby obecnej przy kontroli - kierownika).

Przed przystgpieniem do czynnosci kontrolnych pouczono o prawach i obowiazkach, ktore
stanowig integralng cze$¢ upowaznienia pozostawionego kontrolowanemu.

Zgodnie z danymi otrzymanymi od wiasciciela obiektu tj. Gminy Wasénidw- pismo znak
T-W.7020.5.2019 z dnia 12.03.2019 .

- z wodociggu Kowalkowice korzysta 3805 oséb,

- obstugiwane miejscowosci: Dobruchna, Garbacz, Grzegorzowice, Janowice, Jezdw,
Kraszkéw, Milejowice, Momina, Nowy Skoszyn, Roztylice, Sarnia Zwola, Stryczowice, Worowice,
Wronow,

- dtugos¢ sieci wodociggowej 92,9 km,

- produkcja wody liczona jako érednia z 2018 r. wynosi 394,82 m®/db.

Wodocigg Kowalkowice zasilany jest z 2 studni gtebinowych, studni nr 1 (zasadnicza)
o0 gtebokosci 100,0 m i wydajnosci Qg ¢ — 2976,0 m/d oraz nr 2 (awaryjnej) o gtebokosci 80,0 m
i wydajnosci Qg ¢ - 600,0 m*/d.

Studnie zlokalizowane na terenie rolniczym w bezposrednim sasiedztwie pél uprawnych.
Kazda studnia posiada swoja strefe ochrony bezposredniej. Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie wydato decyzje znak WA.ZUZ.4.4100.93.3.2018.2019.EMG dnia 20.09.2019 r.
ustanawiajgca z urzedu strefe ochronng obejmujgcg wytgcznie tereny ochrony bezposredniej dla
dwoch studni gtebinowych nr 1 nr 2.

W dniu kontroli studnie utrzymane w dobrym stanie sanitarno- technicznym. Studnie
ogrodzone, odpowiednio oznakowane, zabezpieczone prze dostepem osbéb z zewnatrz. Szachty
studzienne odmalowane przez konserwatora w kwietniu i wrzesniu 2019 r.

Woda podlega uzdatnianiu na SUW wyposazone] w 4 odzelaziacze, 4 odmanganiacze
i 3 areatoty. Budynek SUW po modernizacji elewacji zewnetrznej i odmalowaniu wszystkich
pomieszczen wewnatrz budynku jesienig 2017 r. i 2018 r. W zwigzku z wykrytym przekroczeniem
wartosci parametrycznej manganu, w 2019 r. wymieniono: ztoza filtracyjne w odzelaziaczach i
odmanganiaczach, wymiana 4 zasuw, dokupiono 5 sztuk manometréw, wykonano remont
sprezarki — kompresora. Cze$¢ prac wykonana we wiasnym zakresie. Wymiana ztoza,
dezynfekcja, ptukanie wymiana laterali przy pierscieniach w filtrach oraz kompleksowa kontrola
sprawnos$ci urzadzen wykona zgodnie z umowg z firmg zewnetrzng AQUALINE Sp. c. Zabki,
ul Powstancéw 60A/303.
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Ogrzewanie pomieszczen na SUW Kowalkowice w sezonie zimowym elektryczne.

W oddzielnym pomieszczeniu budynku z wej$ciem z zewnatrz zlokalizowano chlorownie.

Pomieszczenie chlorowni z punktem wodnym, wylozone ptytkami, wentylacja mechaniczna
wigczang manualnie, chloratorem typu C 53 na podchloryn sodowy. Okazano instrukcje obstugi i
eksploatacji urzadzenia. Wedtug o$wiadczenia p. Mileny Konczak obecnej przy kontroli woda
chlorowana jedynie po wystgpieniu awarii, zestaw chloratora C 53 nie uzytkowanyna dzien
kontroli. Gmina zapewnita do biezgcego uzdatniania $rodek Jasol Solid - tabletki
samorozpuszczalne (320 szt., 1 tabletka zawiera 1,5 g aktywnego chloru, data waznosci 03/2022).
Okazano karte charakterystyki srodka.

W razie przerwy w dostawie pragdu, Gmina zostaje powiadamiana przez Zaktad Energetyczy.
Gmina Wasnioéw posiada na stanie mobilny agregat pradotwérczy.

Stan sanitarny i techniczny budynku Stacji Uzdatniania wody i urzadzen wodociggowych
dobry, bez uwag.

Woda po uzdatnianiu na SUW kierowana jest do wiezowego zbiornika wody czystej
o pojemnosci 300 m°. Ostatnie ptukanie zbiornika zgodnie z o$wiadczeniem p. Ireneusza
Sikorskiego i wpisem w prowadzonym rejestrze zostato przeprowadzone 25.05.2019 r. oraz
16.08.2019 r. Woda ze zbiornika wiezowego grawitacyjnie sptywa w sieé¢ zasilajgc mieszkarnicow w
wode do spozycia.

W dniu kontroli nieprawidtowosci nie stwierdzono. Teren ujecia wykoszony, prawidiowo
oznakowany.

Kontrola wewnetrzna
Gmina Waéniow w ramach kontroli wewnetrznej prowadzi badania jakosci wody

z zarzgdzanego urzadzenia wodnego zgodnie z zaakceptowanym przez PPIS w Ostrowcu
Swietokrzyskim harmonogramem badan. Na 2019 r. do badah w ramach kontroli wewnetrzne;
z wodociggu Kowalkowice zaplanowano 4 préby wody w zakresie parametréw grupy A w
miesigcu: styczen, sierpien, pazdziernik, grudzien oraz 1 probe w zakresie parametréw grupy A i B
w kwietniu.

Gmina w ramach Kkontroli wewnetrznej wykonywata badania préb wody w zakresie
monitoringu podstawowego (parametry grupy A) w Laboratorium Miejskich Wodociggéw
i Kanalizacji w Ostrowcu Sw., ul. Sienkiewicza 91 oraz zatwierdzonym przez PIS i Laboratorium
Badan Srodowiskowych EKO PROJEKT W. Z. Zywczyk Sp. j. w Ostrowcu Sw., ul. Kilifiskiego 49L
oraz w zakresie monitoringu rozszerzonego (parametry grupy A i B) w SGS Polska Sp. z o. o.
Laboratorium Srodowiskowym w Pszczynie, ul. Cieszynska 52a.

Wyniki badan zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem poboru przekazywane byty
terminowo do PPIS w Ostrowcu Sw.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Swietokrzyskim dnia 06.02.2019 r.,
w zwigzku ze stwierdzonym i utrzymujacym sie przekroczeniem wartosci parametrycznej manganu
w wodzie do spozycia pochodzacej z urzgdzenia wodociggowego: wodociag Kowalkowice, decyzjg
nr SE.|1a-4262/98/JK/18 stwierdzit warunkowa przydatnosé wody do spozycia przez ludzi do dnia
30-09-2019 r., okreslajac dopuszczalng warto$¢ parametryczng manganu na poziomie do 120 ug/l.

Gmina Wasniow jako wtasciciel wodociggu podjeta natychmiastowe dziatania naprawcze
majgce na celu zapewnienie dobrej jakosci wody o parametrach spetniajgcych obowigzujace
wymogi oraz realizowata wymagania natozone decyzjg PPIS w Ostrowcu Sw.
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Poinformowano mieszkancéw o warunkowej przydatnosci wody do spozycia, przekazano
konsumentom komunikat PPIS w Ostrowcu Sw. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z wodociggu Kowalkowice oraz na biezgco przekazywano do PPIS w
Ostrowcu Sw. kontrolne wyniki badan wody.

W kwietniu i maju 2019 r. dokonano wymiany ztoza na SUW Kowalkowice oraz
przeprowadzano dezynfekcje i ptukanie urzadzen wodnych na ujeciu.

Po zapoznaniu sig¢ ze sprawozdaniami z badan jakosci wody przeznaczonej do spozycia
pochodzacej z urzgdzenia wodociggowego - wodocigg Kowalkowice, wykonanych w ramach
kontroli wewnetrznej przez wiasciciela wodociggu - Gming Wasniéw tj.: sprawozdaniem z badan
nr 1163/2019 z dnia 30.09.2019 r., punkt poboru: Dobruchna 42, posesja prywatna,
sprawozdaniem z badan nr 1180/2019 z dnia 03.10.2019 r., punkt poboru: Stacja Uzdatniania
Wody Kowalkowice oraz sprawozdaniem z badan jakosci wody pobranej przez PIS, po
zakonczeniu dziatan naprawczych przeprowadzonych przez wtasciciela wodociagu, sprawozdanie
nr 232/N/SBHS/2019 z dnia 04.10.2019 r., punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody Kowalkowice,
PPIS w Ostrowcu Sw. decyzja SE.la-4262/98/JK/18 z dnia 15-10-2019 r., stwierdzit przydatnosé
wody do spozycia przez ludzi z wodociagu Kowalkowice. Zakoriczono postepowanie
administracyjne.

Awarie

Gmina Wasniéw prowadzi rejestr awarii wystepujgcych w nadzorowanym wodociagu. Rejestr
zawiera zapisy: liczba porzadkowa, data awarii, miejsce awarii. Na dzien kontroli brak wpiséw
o awariach na sieci gtownej, zgodnie z rejestrem dokonano 23 wpisy: awarie na przytaczach i
zwigzane z wymiang hydrantow. Awarie te nie miaty wptywu na jako$¢ dostarczanej konsumentom
wody.

Wodocigg Kowalkowice — SUW, 2 studnie oraz sie¢ wodociggowa nadzorowana przez
jednego statego pracownika — konserwatora, posiadajacego aktualng dokumentacje zdrowotng
(okazano w trakcie kontroli). Dla pracownika zapewnione $rodki ochrony osobistej: rekawice,
okulary, fartuch, kalosze (w pomieszczeniu chlorowni) oraz apteczka pierwszej pomocy
medycznej (w sterowni).

Dla pracownika zapewnione pomieszczenie sanitarno — higieniczne z umywalkg i oknem,
wentylacjg grawitacyjna. Przy punkcie wodnym zapewniony kosz na odpady komunalne, dozownik
z mydtem do rak oraz uchwyt na recznik jednorazowy.

Teren uje¢ wykoszony, utrzymany czysto. Nieprawidtowos$ci w kontrolowanym zakresie nie
stwierdzono.

3. Nieprawidtowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepiséw prawnych, ktére
naruszono*
nie dotyczy
4. Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski*
nie dotyczy

IV.UWAGI | ZASTRZEZENIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI

1. Oméwiono wyniki kontroli, dokonano/rie—dekenane wpisu do ksigzki kontroli/dziennika
bBrodovey™

2. Whiesione/nie wniesiono** uwag i zastrzezen do opisanego w protokole stanu faktycznego

Nie dotyczy



—
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3. Poprawki i uzupetnienia do protokotu — raniesiene/nie naniesiono**
nie dotyczy

(podac: numer strony protokotu, okreslenia lub wyrazy btedne i te, ktére je zastepuja)

4. Za stwierdzone nieprawidtowos$ci wymienione w protokole w czesci Ill pkt 3 lit
nie natozono/patezene™ grzywne w drodze mandatu karnego na

..Nnie dotyczy....  (imig i nazwiskosstanowisko) W WYSOKOSCI. .. nie dotyczy....sfownie...nie dotyczy...
(nr mandatu kamego)... ... nie dotyczy..... (podstawa prawna). ..... nie dotyczy......

5. Upowaznienie do naktadania grzywien w drodze mandatu karnego nr: 20/2019, z dnia
10.04.2019 r. wydane przez PPIS w Ostrowcu Swietokrzyskim

(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.

Z tego prawa skerzystata/nie skorzystata**
7. Dane osoby odmawiajgcej przyjecia mandatu
..nie dotyczy...... (imig | nazwisko/adres)
8. Protoko{ zostat sporzgdzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach

9. Z trescig protokotu kontroli zapoznano sie/nie-zapoznane-sie **
10. W przypadku odmowy podpisania protokotu nalezy wpisa¢ powoéd odmowy podpisania
protokotu: nie dotyczy

Homcal Nlewe—  arood wotoblcks

(czytelny podpis 0s6b obecnych podczas kontroli)

...... B o R N W7 2% X< SO
(czytelny podpis kontrgluj o (-ych)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU

Protokét kontroli sanitarnej otrzymatem(-am) w dniu: 23-10-2019r.

(czytelny podpis osoby odbierajgcej protokét i pieczeé podmiotu)
W trakcie kontroli wykerzystane/nie wykorzystano formularze kontroli**...nie dotyczy...

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doreczenia niniejszego protokofu kontroli mogg zostaé zgfoszone zastrzezenia
do ustaler stanu faktycznego..

Whyniki kontroli dotyczg warunkdéw skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na kazdym etapie postepowania ma prawo wglgdu w dokumentacje w siedzibie wtasciwej stacji
sanitarno-epidemiologicznej.

*

w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisac ,nie dotyczy"

** niewtasciwe skreslic



